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RUHMARUUMIDE KUTTEKEHADE PAIGALDUSSKEEM

KORIDORI KUTTEKEHADE PAIGALDUSSKEEM

torusid ei isoleerita.

Tuletdkkeldbiviigud tihendada, nii et tarindi tulepuUsivus ei vdheneks.
Torustikuna kasutada pressliitmikega tsingitud terasest torusid.
Kuttetorustikud keldriruumides isoleerida Sari 23 nduete kohaselt, 1 kor K1-32
radiaatorkittestisteemi
Torustike kdrgematesse punktidesse paigalda Shutusventiilid.
Kittetorustikud projekteeritud pressliidetega tsingitud terastorudes.
Markimata Uhendustorustike labimddtuks votta @15.
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Torustik asukohaga lae all, ripplae kol
Torustik asukohaga allpool pdranda pi
Torustik asukohaga pdranda kohal
Radiaatorkuttesusteemi torustik
Ventilatsioonikutte torustik
Tarbeveekutte torustik

Vertikaalne toruldik, pustik

Pdrandat Iabiv toruldik voi pustik

HENRI PROJEKT

J. V. Jannseni 33 Parnu 80044 Eesti Telefon/fak

projekt@het
Insener K.Kuus Laane maakond, Ladne-Nigula vald
27.02.17 Taebla alevik, Lasteaia tn 11 L
Taebla lasteaia osaline rekonstrueerimine TOO
Pohiprojekt
Laane-Nigula vallavalitsus Leht
RADIAATORKUTTESUSTEEM ©
- POHI- JA KELDRIKORRUSE PLAAN
Pr.juht I. Selgal Moot
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